Thermokontakt,
Endschalter
oder Not-Aus

entfernen!

Bricken T1-T2 oder S1-S2

3/(N)/PE 400V/50Hz max. 16A
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Sternschaltung/star wiring

T1-T2 or §1-82,
when wiring

inside motor,
limit switch or

bl

TK

oder/or Dreieckschaltung/delta wiring

Remove connections

overload protection

external emergency stop!

Diese Zeichnung dient dem Kunden nur zur unverbindlichen Information!

sw= schwarz/black

bn= braun/brown

gr= grau/grey

gn/ge= grin-gelb/green-yellow

Schalt

plan / wumn9
3/PE / UA / Bremse / MSS
3/PE / UVR / brake / MPS / TR / emergency stop

diagram
TK / Not—Aus
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